
Сигнализатор горючих газов

СГГ-6М

Монтажный чертеж
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Рекомендованный

тип кабеля

ШВВП 3х0,25 ГОСТ 7399-97;
ПВС 3х0,5 ГОСТ 7399-97;
ШВЛ 3х0,75 ГОСТ 7399-97.



Соединение сигнализаторов

СГГ-6М в шлейф

Совместная работа сигнализатора горючих газов СГГ-6М

и сигнализатора оксида углерода СОУ1

Сигнализатор горючих газов

СГГ-6М
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